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Caixa de Passagem 0,80x0,80x0.80m

——  TUBULAGAO SUBTERRANEA EM ELETRODUTO PVC CORRUGADO

CX. DE ALVENARIA BOOXBO0E00mm COM TAMPA EM
FERRO CANTONEIRA PADRKO CEEE.

“KANALEX" 0114mm (47) (ENERGIA NAO MEDIDA)
ENVELOPADO EM CONGRETO PROFUNDIDADE MININA 0,80m.
PREVER FITA DE ADVERTENCIA ACIMA DA TUBULAGAG

A UMA PROFUNDIDADE DE 0,30m.

CABOS ALINENTADORES 4#35mm?~EPR—12/204V.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SOP/SSP/SEAPEN
FORGA-TAREFA
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