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3x40A - 4 unid.
3x63A - 1 unid.
3x20A - 1 unid.
1x25A - 1 unid.

DG 3x100A - 1 unid.

CD 04

CD 03

CD 02

CD 01

1

1

1

1

3x40A - 5 unid.
1x20A - 1 unid.

DG 3x100A - 1 unid.

3x40A - 4 unid.
3x63A - 1 unid.
3x20A - 1 unid.
1x25A - 1 unid.

DG 3x100A - 1 unid.

3x40A - 4 unid.

DG 3x100A - 1 unid.

3x40A - 1 unid.
1x40A - 1 unid.
3x20A - 1 unid.

DG 3x70A - 1 unid.

3x50A - 1 unid.
1x16A - 1 unid.
1x20A - 6 unid.

3x35A - 1 unid.
3x40A - 2 unid.
3x100A - 1 unid.
3x125A - 2 unid.

CD 41

3x100A - 1 unid.
3x125A - 1 unid.

eletroduto Ø1" existente - substituir para cabo 2,5mm²

eletroduto Ø1" existente - substituir para cabo 2,5mm²

eletroduto Ø1" à instalar - instalar cabo 2,5mm²

Eletrocalha existente

Local:
Obra:

Proprietário:

MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO NOVA EM LED - SITUAÇÃO PROJETADA EM PAVILHÕES

PARQUE DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL - ESTEIO
GOVERNO ESTADO - EXPOINTER/RS

ESCALA/UNIDADE: DATA: N° PRANCHA: REVISÃO:
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28/07/2025 13:17:27 SDR/DAF/426666804 ELETRICA EXPOINTER 159
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