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LOCALIZACAO

N°© 341914

ENTRADA DE ENERGIA

ESCALR.

Rede MT 13,8kV / Rede BT 380V/220V
34m /3\

OBSERVAGOES IMPORTANTES:
a) TODOS OS CONDUTORES BT EM VIAS EXTERNAS SERAO HEPR/XLPE 0.6/1kV E ANTICHAMAS.
b
c) CONDUTOR DE PROTEGAO PARA TODOS OS CIRCUITOS (NBRS5410).

d) CONSIDERAR 04 CAIXAS DE INSPEGAO DE ATERRAMENTO JUNTO A MEDIGAO/POSTE.

TODAS CAIXAS DE INSPEGAO DE ATERRAMENTO ESTARAD CONECTADAS ENTRE SI.

€

TENSAO NOMINAL EM MEDIA TENSAO 13,8V EM BAIXA TENSAO 3¢ /3BOVCA E 18 /220VCA, FREQUENCIA DE 60HZ. = =r

CONFORME CODIGO DE CORES EM NBR5410, O CABO DE PROTEGAO (VERDE), NEUTRO (AZUL CLARO), FASE (PRETA).

IO DETALHES CAIXA DE MEDICAO - DES. 22 - NT-002-EQTL
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DIAGRAMA UNIFILAR

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SOP/SSP/SJSPS
FORGA-TAREFA

* 28° BATALHAO DE POLICIA MILITAR
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PRIORITARIO - 28 BPM CHARQUEADAS...
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