Anexo | - Definicdo das Cargas Criticas COPOM

LEVANTAMENTO DE CARGAS CRITICAS DO COPOM

0 de energia elétrica de cada estagdo:

1 |Computador

2 |[Telas

1 [Telefone

1 |Radio

1 [(TUG) Tomada de uso geral

0 de energia elétrica de uso comum:
Teldo (até 10 TVs)

Ar Condicionado (até 18000 BTUsS)

Lumindrias (até 10 de 50W)

Rack de rede com 2 Switches

Carga que o gerador deve alimentar
Estacdes de comando
Estacdes da sala de emergéncia
Consumo de uso comum
Estacéo de supervisdo
Estacéo de coordenacéo
Servidores Procergs
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* FP do grupo gerador de 50 KVA = 0,80
Poténcia Ativa do grupo gerador 40KW

Poténcia Instalada: 34,2 KW
FD 100%
FP = 0,95
Carga essencial a ser alimentada pelo gerador: 36 KVA
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